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Q&R #1 

 

Date: le 21 Janvier 2015 

Projet: Demande d’offre à Commande, Services de travaux en réfrigération, Nappan, N-É 

 

 

Les soumissionnaires doivent s'assurer que leurs propositions soient basées sur la version la plus récente des 

documents de soumission publiés et prennent en considération les informations ci-dessous, incluant toute 

information déjà publiée lors d'amendements ou Q&Rs antérieurs. 

 

Les propositions ne respectant pas cette exigence seront rejetées. 

 

 

Question 1: En ce qui concerne les installations et la portée des travaux du centre, serait-il possible 

d’obtenir la liste de l’équipement avec les marques, les modèles et les numéros de série? 

Réponse 1 : Vous trouverez ci-joint l’inventaire de notre équipement de réfrigération. 

 

 

Question 2 : Dans les modalités des travaux (section 7), le temps de réponse indiqué est de 1 heure. 

Est-ce une exigence ferme d’Agriculture et Agroalimentaire Canada?  Dans l’industrie, la norme est 

habituellement de 4 heures ou plus, selon la nature de l’urgence. 

Réponse 2 : Le temps de réponse de 1 heure est obligatoire 
 

 

TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS 

 



Numéro 

du RBIF

Nom de 

l'installation

Adresse de 

l'installation
Ville Province Immeuble

Emplacement de 

l'équipement 

(identification de 

l'équipement)

Type de 

système

Description 

du système
Fabricant Modèle N° de série

Année 

d'installation

Type 

réfrig. 1

Type 

réfrig. 1, 

charge (kg)

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 10

Réfrigérateur du coin-

repas

Réfrigérati

on

Réfrigérateur 

ménager
Igloo FR946 41021648 2005 R-134a 0,055

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 10 Sous-sol

Réfrigérati

on
Réfrigérateur

General 

Electric

L15JMGR

T-7
FD188947 2005 R-12 0,121

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 10 Coin-repas

Climatisati

on
Climatiseur Fedders

A7410F2A-

A
BR160479 0394 2006 R-22 0,42

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 10 Salle 3

Climatisati

on
Climatiseur Sony P0811 261940079 2007 R-22 0,5

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 10 Bibliothèque

Climatisati

on
Climatiseur Fedders

A7410F2A-

A
DR100054 1194 2006 R-22 0,42

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 10 Salle 5

Climatisati

on
Climatiseur Fedders

SFPEB08

F2B
CR0013120873 2006 R-22 0,42

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 10 Salle du courrier

Climatisati

on
Climatiseur Fedders

A7410F2A-

A
BR160490 039Y 2006 R-22 0,42

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 10 Salle 6

Climatisati

on
Climatiseur Fedders

A7410F2A-

A
CR162701 0834 2006 R-22 0,42

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 10 Sous-sol

Climatisati

on
Climatiseur Delonghi pac 210u

nr90206s01p002

875
2007 R-22 0,5

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 15 Salle 1

Climatisati

on
Climatiseur Fedders

A7410F2A-

A
DR100272 1194 2006 R-22 0,42

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 15 Salle 1

Réfrigérati

on

Réfrigérateur 

ménager

White 

Westinehous

e

r1045rw-1 na22800370 2003 R-12 0,142



3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 15 Salle 1

Réfrigérati

on

Réfrigérateur 

ménager

White 

Westinehous

e

s112lkaa srh3330553 2003 R-12 0,142

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 17 Labo principal

Réfrigérati

on

Mini-

réfrigérateur
Woods wr05-wa 60311042 2003 R-12 0,04

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 17 Labo principal

Réfrigérati

on
Réfrigérateur

General 

Electric
l16jyvrw-1 25339176v 2003 R-134a 0,099

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 17 Labo principal

Réfrigérati

on
Réfrigérateur

General 

Electric
l16jyvrw-1 sr364531v 2003 R-134a 0,099

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 17 Labo principal

Réfrigérati

on

Machine à 

glaçons
Scotsman af300a-1a 630375-11l 2007 R-22 0,48

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 17 Labo principal

Réfrigérati

on
Glacière Copeland

rs64c23-

cav-1
08e42326b 2009 404a 1,81

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 17 Labo principal

Réfrigérati

on
Congélateur Woods wc 76-26 1677070 2003 R-12 0,388

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 29 Rez-de-chaussée

Réfrigérati

on
Glacière Copeland

A075IAV0

01
B02008 2009 404a 1,36

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 38 Rez-de-chaussée

Réfrigérati

on

Mini-

réfrigérateur
Daewoo fr-143rv 3a02401259 2003 R-134a 0,000105

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 38 Rez-de-chaussée

Réfrigérati

on
Congélateur Woods c15wca 05602177ld 2003 R-134a 0,136

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 32 Cuisine

Réfrigérati

on
Réfrigérateur

General 

Fridge
TS284 890618827 2003 R-22 0,145



3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 54 Labo

Réfrigérati

on
Lyophilisateur Edwards

d10-f101-

c1-880
5687 2003 R-502

3185

Centre de 

recherches 

de Nappan

6,4 km au sud 

d’Amherst
Nappan N.-É. Immeuble 54 Labo

Réfrigérati

on
Réfrigérateur Daewoo fr-143rv 3a017001218 2007 R-134a 0,000105


