
QUESTIONS REÇUES 
 

Q : Parce qu'un système de préaction fonctionne avec de la détection et rien n'est 
mentionné aux dessins, peu aux devis et aucun addendum, plus d'information est 
requise pour quel travail est à faire. Normalement, l'Agence Spatiale s'occupe de 
cela, j'assume que toute modification sont par d'autres. Est-ce correct? 
 
R : Le système de détection incendie et ses composantes sont inclus dans les 
document d'Électricité. 
 

 
 

Q : Qui est en charge d'installer et de fournir les détecteurs pour le système de 
gicleurs pré-action?  
 
R : Le système de détection incendie et ses composantes sont inclus dans les 
document d'Électricité. 
 
 
 
Q : Dans le cadre de l’addenda reçu ce jour, il manque le plan A-205 tel que stipulé 
dans la liste Généralité art 2 
 
R : Addenda architecture 02 corrige la liste the dessins émise dans l'addenda 
architecture 01. 
 
 
 
Q : Nous désirons savoir si l'électricien devrait inclure dans son prix le coût de 
télécommunication, parce que les détails de celle-là sont dans l'addendum 1 plans 
électriques (E70).  
 
R : Oui. 
 
 
 
Q : Notre sous-traitant en couvre plancher nous a informé qu’il a communiqué avec 
Tapis Aspect et qu’il a été informé qu’ils ne seront plus des fournisseurs du tapis 
LEES.  
Il ne peut pas trouver une autre distributeur de ce type de tapis. Seriez-vous en 
mesure de nous informer si il y a un distributeur autre que Tapis Aspect, ou pouvez-
vous nous indiquer un équivalent? 
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