
 

 

 

 

 

 

 
 Ref. R.080007.602  
 
 

Cette modification est émise afin de clarifier les points suivants  
Clarifications : 

 
1- Il y a seulement 3 prises électriques dans chaque postes de travail, tel que la norme 

MT 2.0 
Voir le dessin du poste type révisé, ADDENDA 1 

2- 1 harnais d’alimentation électrique pour chaque colonnette. 
3- Nous avons besoins de 3 colonnettes sur cet ilot (postes 1000 à 1008), avec harnais 

électrique et il y aura aussi des câbles data 
 

 

This amendment is issue in order to clarify the followings items  
Clarifications : 

 
1- There are only 3 electrical outlets in each workstation, such as the standard MT 2.0  

See the drawing of the revised workstation, ADDENDA 1 
2- 1 power harness for each power pole / colonnette. 
3- We need 3 power pole on this group of statins (stations 1000 to 1008), with electrical 
harness and there will also be data cables. 

 


