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QUESTION & RÉPONSE #1 
 

Date: le 19 décembre 2017 
Projet: Remplacement du refroidisseur de 40 tonnes dans l’appentis – Édifice 22 

 

 
Les soumissionnaires doivent s'assurer que leurs propositions soient basées sur la version la plus 
récente des documents de soumission publiés et prennent en considération les informations ci-dessous, 
incluant toute information déjà publiée lors d'amendements ou Q&Rs antérieurs.  
 
Les propositions ne respectant pas cette exigence seront rejetées. 
 

1. Question: Quel type de réfrigérant est utilisé dans le système actuel? 
 
 Réponse: Le système actuel a le réfrigérant R22. 
 
 

 
TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS 


