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Questions & Réponses # 5 

 
Q32. « Qui est censé fournir les entraînements électriques pour l’équipement de ventilation ? » 

R32. Les entraînements sont fournis par l’entrepreneur en contrôle, voir les spécifications section 25 30 
04. 

  
Q33. « Pouvons-nous obtenir les numéros de modèle pour les nouvelles unités de condensation COND-

03,04,05 ? » 

R33. Veuillez consulter l’addenda no 4 pour plus de détails.   

   
Q34. « Pouvons-nous faire enlever les numéros de modèle/série des climatiseurs existants ? » 

R34. (Voir ci-dessous) 

 Unité n ° 1 : SAHFC40D0R00E59D3000BDGJRTY8S - Numéro de modèle 
 J98l74252 - Numéro de série; 

 Unité n ° 2 : SAHFC20D0R00E18D3000BDJRTY8S - Numéro de modèle 
 J98L74253 - Numéro de série; 

 Unité n ° 3: SAHFC30D0R00E28D3000BDJRTY8S - Numéro de modèle                                   
J98L74254 - Numéro de série; 

 

 Unité n ° 4: RAUCC25DBR000B0000000S - Numéro de modèle 
 C98K00097 - Numéro de série; 

 Unité n ° 5 : RAUCC25DBR000B0000000S - Numéro de modèle 
 C98K00098 - Numéro de série; et 

 Unité n ° 6 : TTA100AD0SBD - Numéro de modèle 
 N482PWSAH - Numéro de série. 
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