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AutoCAD

NOTES GENERALES DES CLOTURES / FENCES GENERAL NOTES:

- AUX ENDROITS INDIQUES, TOUTES LES COMPOSANTES DES CLOTURES DOIVENT ETRE EN ACIER GALVANISE A CHAUD.
WHERE INDICATED, ALL COMPONENTS OF THE FENCES MUST BE HOT DIP GALVANIZED STEEL.

- TOUTES LES COMPOSANTES EN ACIER GALVANISE DOIVENT COMPRENDRE 610 GRAMMES DE ZINC PAR METRE CARRE DE SURFACE
ALL GALVANIZED STEEL COMPONENTS MUST INCLUDE 610 GRAMS OF ZINC PER SQUARE METER.

- LES COUPES ET LES SOUDURES (PASSIVEES) A FAIRE SUR PLACE SUR DES ELEMENTS GALVANISES DOIVENT ETRE TRAITEES CONTRE LA

ROUILLE AVEC UN PRODUIT DE GALVANISATION A FROID RICHE EN ZINC.
CUTTING AND WELDING (PASSIVATED) EXECUTED ON GALVANIZED ELEMENTS MUST BE TREATED AGAINST RUST WITH A ZINC RICH COLD
GALVANIZING COMPOUND.

- LES BARRES DE TENSION DOIVENT AVOIR UNE SECTION MINIMALE DE 20 mm DE LARGE X 5 mm D'EPAISSEUR. LES BANDES DE BARRES DE
TENSION DOIVENT AVOIR UNE SECTION MINIMALE DE 20 mm DE LARGE X 3 mm D'EPAISSEUR.

THE TENSION BARS SHOULD HAVE A MINIMUM SECTION OF 20 mm WIDTH X 6 mm THICKNESS. TENSION BAR BANDS MUST HAVE A MINIMUM
SECTION OF 20 mm WIDTH X 3 mm THICKNESS.

- PREVOIR DES BAVOLETS SPECIAUX AUX ANGLES FORMES PAR LES CHANGEMENTS DE DIRECTION DES CLOTURES AFIN D'ASSURER LA
CONTINUITE DES FILS BARBELES CONCERTINA.

PLAN SPECIAL POST ARMS AT ANGLES FORMED BY FENCES CHANGES OF DIRECTION TO ENSURE CONTINUITY OF CONCERTINA BARBED
TAPE.

- AU MINIMUM, DEUX TORSIONS COMPLETES DOIVENT ETRE FAITES SUR TOUS LES FILS D'ATTACHE DES COMPOSANTES DES CLOTURES DE
SECURITE ( PERIMETRIQUES ET INTERIEURES )

AS A MINIMUM, TWO COMPLETE TORSIONS MUST BE MADE ON ALL THE FASTENERS OF THE COMPONENTS OF THE SAFETY FENCES
(PERIMETRIC AND INTERNAL)

- LES CLOTURES AVEC SYSTEME DE DETECTION DOIVENT ETRE STRUCTURALEMENT INDEPENDANTES DES AUTRES CLOTURES.
SECURITY FENCES EQUIPED WITH DETECTION SYSTEM MUST BE STRUCTURALLY INDEPENDENT OF OTHER FENCES.

- PREVOIR DES ESSAIS PAR UN LABORATOIRE RECONNU POUR S'ASSURER QUE L'INSTALLATION DE LA MAILLE DE CHAINE CORRESPONDE
AUX EXIGENCES DU SYSTEME DE DETECTION SUR CLOTURES.

PLAN TESTS BY A RECOGNIZED LABORATORY TO ENSURE THAT THE INSTALLATION OF THE CHAIN LINK FENCE FABRIC MEETS THE
REQUIREMENTS OF THE FENCE DETECTION SYSTEM.

- TOUS LES BOULONS DOIVENT ETRE ASSUJETTIS AVEC UN POINT DE SOUDURE (PASSIVE), A ETRE TRAITE CONTRE LA ROUILLE AVEC UN
PRODUIT DE GALVANISATION A FROID RICHE EN ZINC.

ALL BOLTS MUST BE SECURED WITH A SOLDER POINT (PASSIVATED) TO BE TREATED AGAINST RUST WITH A ZINC RICH COLD GALVANIZING
COMPUND.

- TOUTES LES ZONES OU DES SOUDURES SONT DEMANDEES SUR DES PIECES GALVANISEES DOIVENT ETRE RETOUCHEES AVEC UN
PRODUIT DE GALVANISATION A FROID RICHE EN ZINC.

ALL ZONES WHERE WELDS ARE REQUIRED ON GALVANIZED PARTS MUST BE TREATED AGAINST RUST WITH A ZINC COLD GALVANIZING
COMPOUND.

EXIGENCES GENERALES DES BARRIERES/ BARRIERS GENERAL REQUIREMENTS:

- LES DIMENSIONS DES BARRIERES DOIVENT CORRESPONDRE AUX DETAILS SUR CES PLANS.
BARRIERS DIMENSIONS MUST MATCH THE DETAILS ON THESE PLANS

- TOUTES LES COMPOSANTES DES BARRIERES DOVENT ETRE FABRIQUEES EN ACIER PROTEGE CONTRE LA ROUILLE, SAUF LES MOTEURS.
ALL BARRIER COMPONENTS SHOULD BE MADE OF RUST-PROTECTED STEEL, EXCEPT ENGINES.

- A L'EXCEPTION DES ENDROITS OU INDIQUE, LE TERME "ACIER" QUI EST UTILISE DANS LA PRESENTE SECTION DESIGNE DE L'ACIER GALVANISE.
EXCEPT WHEN INDICATED, THE TERM "STEEL" THAT IS USED IN THIS SECTION DESCRIBES GALVANIZED STEEL.

- LES BARRIERES DOIVENT ETRE CONSTRUITES AVEC LA MEME QUALITE QUE LES CLOTURES DANS LESQUELLES ELLES DOIVENT ETRE INSTALLEES.

BARRIERS MUST BE BUILT IN THE SAME QUALITY AS THE FENCES IN WHICH THEY ARE INSTALLED.

- LE MOUVEMENT DES BARRIERES NE DOIT JAMAIS ETRE OBSTRUE PAR D'AUTRES ELEMENTS OU COMPOSANTES DES CLOTURES.
THE BARRIERS MOVEMENT SHOULD NEVER BE OBSTRUCTED BY OTHER ELEMENTS OR COMPONENTS OF THE FENCES.

- LES BARRIERES DOIVENT ETRE CONSTRUITES DE MANIERE A NE PAS EMPECHER LE DRAINAGE ADEQUAT DES SURFACES QU'ELLES DESSERVENT.
BARRIERS MUST BE BUILT NOT TO PREVENT ADEQUATE DRAINAGE OF THE SURFACES THEY SERVE.

- TOUTES LES BARRIERES MOTORISEES POUR VEHICULES DOIVENT ETRE DE TYPE COULISSANTE .
ALL MOTORIZED BARRIERS FOR VEHICLES MUST BE SLIDING BARRIERS.

- LE SOL DOIT ETRE FINI AU DROIT DES BARRIERES.
THE SOIL MUST BE GRADED UNDER BARRIERS.

BARRIERES MOTORISEES COULISSANTES / SLIDING MOTORIZED BARRIERS:

- EN POSITION FERMEE, LES BARRIERES NE DOIVENT EN AUCUN CAS LAISSER D'ESPACES OUVERTS DE PLUS DE 75 mm.
IN CLOSED POSITION, THE BARRIERS MUST IN NO CASE LEAVE OPEN SPACES OVER 75 mm.

- MECANISME DE SUSPENSION/ SUSPENSION MECHANISM:
- LES BARRIERES DOIVENT ETRE SUSPENDUES SUR DES CHARIOTS.

BARRIERS MUST BE SUSPENDED ON TROLLEYS

- LES BARRIERES POUR VEHICULES DOIVENT ETRE POURVUES DE QUATRE CROCHETS DE SUSPENSION MINIMUM.
BARRIERS FOR VEHICLES MUST BE EQUIPPED WITH A MINIMUM OF FOUR SUSPENSION HOOKS.

ACIER DE CONSTRUCTION / CONSTRUCTION STEEL

- LES ACIERS DE CONSTRUCTIONS POUR LES ELEMENTS DE LA BARRIERE MOTORISEE COULISSANTE TEL QUE LES POTEAUX PRINCIPAUX, LA
POUTRE DE SECURITE, LES TIRANTS, LES PLAQUES ET AUTRES ACCESSOIRES DOIVENT

ETRE CONFORMES A LA NORME CAN/CSA-G40.21, NUANCE 350W.

- THE CONSTRUCTION STEEL FOR THE ELEMENTS OF THE MOTORIZED SLIDING BARRIER SUCH AS THE MAIN POSTS, THE BEAMS, THE TIE ROD,
THE PLATES AND OTHER ACCESSORIES MUST BE

CONFORMED TO THE STANDARDS OF CAN/CSA-G40.21, GRADE 350W.
- BOULONS EN U CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA NORME ASTM F593, SAE GRADE 5.

U BOLTS IN CONFORMITY WITH STANDARDS ASTM-F593, SAE GRADE 5

- SOUDURES CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA NORME CAN/CSA-WA47.1.
WELDING WORK IN CONFORMITY WITH STANDARDS CAN/CSA-W47.1

- BOULONS D'ASSEMBLAGE CONFORME A LA NORME A325, TYPE 1 GALVANISE
ASSEMBLY BOLTS ACCORDING TO THE A325 STANDARD, TYPE 1 GALVANIZED

TOLE D'ACIER / GALVANIZED STEEL

- CS TYPE A CONFORME A LA NORME ASTM A653/A653M
CS TYPE A IN CONFORMITY WITH STANDARDS ASTM A653/A653M

BETON / CONCRETE

- CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME CAN/CSA-A23.1-14
IN CONFORMITY WITH STANDARDS CAN/CSA-A23.1-14

- TYPE F-1 RESISTANCE F'C DE 35MPA A 28 JOURS
TYPE F-1 RESISTANCE F'C OF 35 MPA AT 28 DAYS

ARMATURES / STEEL REBARD

- CONFORME A LA NORME CAN/CSA-G30.18-M92 (R2002), GRADE 400W
IN CONFORMITY WITH STANDARDS CAN/CSA-G30.18-M92 (R2002), GRADE 400W

COMPOSANTES DES CLOTURES / FENCES COMPONENTS

- POTEAUX ET TRAVERSES : TUYAUX EN ACIER SELON LES NORMES CAN/CGSB-138.2 DE TYPE 2 ( LIMITE ELASTIQUE MINIMALE : 344 MPA)
POST AND RAILS : STEEL PIPES ACCORDING TO CAN/CGSB-138.2-96 TYPE 2 ( MINIMAL ELASTIC LIMIT : 344 MPA)

- LES POTEAUX INTERMEDIAIRES DOIVENT ETRE ESPACES DE 2500 mm MAXIMUM.
THE LINE POSTS MUST BE SPACED BY A MAXIMUM OF 2500mm.

- LES POTEAUX DE TENSION DOIVENT ETRE CONTREVENTES ET ESPACES DE 30 m AU MAXIMUM.
THE STRAINING POSTS MUST BE BRACED AND SPACED BY A MAXIMUM OF 30 METERS.

- LES POTEAUX D'ANGLE, LES POTEAUX TERMINAUX ET LES POTEAUX DE BARRIERES DOIVENT ETRE CONTREVENTES.
CORNER POSTS, TERMINAL POSTS AND BARRIER POST MUST BE BRACED.

- LES CAPUCHONS DE TETE DE POTEAU: PROFILES CREUX DE 240 MPa, COMPATIBLES AVEC L'ACIER DES POTEAUX, D'UN DIAMETRE ADAPTE A CELUI DES

POTEAUX AUXQUELS ILS DOIVENT ETRE SOUDES.
POST HEAD CAPS: 240 MPa HOLLOW PROFILES, COMPATIBLE WITH STEEL POSTS , OF A DIAMETER ADAPTED TO THE POSTS TO WHICH THEY MUST BE
WELDED.

- LES BAVOLETS DE CLOTURE PERIMETRIQUE: MEMBRURES DE BRAS DE SUPPORT POUR ROULEAUX DE BARBELES, EN PROFILES CREUX DE 240 MPa DE

60.3 mm DE DIAMETRE PAR 3.91 mm D'EPAISSEUR. FERMER LES EXTREMITES ET LES SOUDER AUX CHAPEAUX DE TETE DE POTEAUX.
PERIMETER FENCE POST ARMS: SUPPORT ARM FOR BARBED TAPE COILS, IN 240 MPa HOLLOW PROFILES OF 60.3 mm DIAMETER PER 3.91 mm THICKNESS.
CLOSE EXTREMITIES AND WELD TO POST HEADS.

-BAVOLETS AU MUR: MEMBRURES DE BRAS DE SUPPORT POUR ROULEAUX DE BARBELES , EN PROFILES CREUX DE 240 MPa DE 60.3 mm DE DIAMETRE
PAR 3.91 mm D'EPAISSEUR. FERMER LES EXTREMITES ET LES SOUDER AUX PLAQUES D'ANCRAGE AU MUR.

BARBED TAPE ARMS ON WALL: SUPPORT ARM FOR BARBED TAPE, IN 240 MPa HOLLOW PROFILES OF 60.3 mm DIAMETER BY 3.91 mm THICKNESS. CLOSE
EXTREMITIES AND WELD TO WALL ANCHOR PLATES.

TABLEAU DES CLOTURES / FENCES TABLE

DIMENSION DES POTEAUX (Diameétre ) / POSTS DIMENSIONS

-BARBELES/BARBED TAPE :

- LES BARBELES EN ROULEAUX DE 710 mm DE DIAMETRE DE TYPE "CONCERTINA" EN ACIER INOXYDABLE AISI 430 AVEC FIL DE SUPPORT EN ACIER
GALVANISE DE 2.5 mm. AVEC UN ESPACEMENT DES BOUCLES DE 230 mm. CHAQUE BOUCLE DOIT AVOIR 92 POINTES. CHAQUE ROULEAU DOIT ETRE FIXE A
TOUTES LES BOUCLES SUR CHAQUE CABLE D'ATTACHE AU MOYEN DE FILS EN ACIER INOXYDABLE DE 1.6 mm.

THE 710 mm DIAMETER "CONCERTINA"BARBED TAPE COILS IN STAINLESS STEEL AISI 430 WITH 2.5 mm GALVANIZED STEEL SUPPORT WIRE WITH A 230 mm
SPACING BETWEEN LOOPS. EACH LOOP MUST HAVE 92 TIPS. EACH COIL MUST BE ATTACHED AT ALL LOOPS ON EACH ATTACHMENT CABLE USING 1.6 mm
STAINLESS STEEL WIRES.

- LES CABLES D'ATTACHE POUR LES ROULEAUX DE BARBELES: CHACUN DE CES CABLES DOIT ETRE CONSTITUE D'UN FIL BARBELE DE CALIBRE 12 A 2
BRINS AVEC BARBELURES A QUATRE POINTES DE 19 mm A TOUS LES 130 mm EN ACIER GALVANISE, LEQUEL EST TORSADE SUR UN FIL LISSE EN ACIER
INOXYDABLE DE CALIBRE 12. CES FILS DOIVENT ETRE FIXES AUX OEILLETS SOUDES AUX BAVOLETS AU MOYEN DE FILS EN ACIER INOXYDABLE DE 1.6 mm.

ATTACHMENT CABLES FOR BARBED TAPE COILS: EACH OF THESE CABLES SHOULD CONSIST OF A SIZE 12 BARBED WIRE WITH 2 STRANDS WITH FOUR-POINT
GALVANIZED STEEL BARBS OF 19 mm AT EVERY 130 mm, WHICH IS MOUNTED ON A SIZE 12 SMOOTH STAINLESS STEEL THREAD. THESE THREADS MUST BE
ATTACHED TO THE EYELETS WELDED ON POSTARMS USING 1.6 mm STAINLESS STEEL WIRES

- CLOTURES PERIMETRIQUES / PERIMETRIC FENCES :

GRILLAGE EN MAILLES DE CHAINE GALVANISE APRES TISSAGE. FIL D'ACIER DE 4.8 mm TISSE EN MAILLES DE 50.8 mm. LISIERES SUPRIEURE ET
INFERIEURE A BOUTS TORSADES 3 TOURS. CHAQUE BRIN DOIT POUVOIR SUPPORTER UN ESSAI DE TRACTION DE 10 000 N. LE GRILLAGE DOIT ETRE FIXE
A TOUS LES 300 mm A LA BARRE DE TENSION AU MOYEN DE FIL D'ACIER INOXYDABLE DE 1.6 mm.

CHAIN LINK FENCE FABRIC WITH GALVANIZED STEEL AFTER WEARING . STEEL WIRE OF 4.8 mm WOVEN IN MESH OF 50.8 mm. UPPER AND LOWER THREADS
WITH 3 TIMES TWISTED ENDS. EACH STRAND SHOULD BE ABLE TO SUPPORT A TENSION TEST OF 10 000 N. THE MESH MUST BE ATTACHED TO THE
TENSION BAR AT EVERY 300 mm USING 1.6 mm STAINLESS STEEL WIRE.

LE GRILLAGE DOIT ETRE FIXE A TOUS LES POTEAUX A TOUS LES 300 mm AU MOYEN DE FIL D'ACIER DE CALIBRE 9.
THE CHAIN LINK MUST BE ATTACHED TO ALL POSTS EVERY 300 MM USING SIZE 9 STEEL WIRE.

AUCUN ESPACE ENTRE LE GRILLAGE ET LES ELEMENTS ADJACENTS NE DOIT PERMETTRE LE PASSAGE D'UNE SHPERE DE 75 mm @.

NO SPACE BETWEEN THE FENCE FABRIC AND THE ADJACENT ELEMENTS SHOULD ALLOW THE PASSAGE OF A SPHERE WITH A DIAMETER SMALLER THAN
75 mm.

POUR LE GRILLAGE MUNI D'UN CABLE DE DETECTION, PREVOIR DES ESSAIS, PAR UN LABORATOIRE RECONNU, POUR CERTIFIER QUE L'INSTALLATION DE
LA MAILLE DE CHAINE (TENSION, ETC.) CORRESPONDE AUX EXIGENCES DU SYSTEME DE DETECTION DES CLOTURES.

FOR CHAIN LINK EQUIPPED WITH A DETECTION CABLE, PLAN TESTS BY A RECOGNIZED LABORATORY TO CERTIFY THAT THE INSTALLATION OF THE CHAIN
LINK FENCE (TENSION, ETC.) CORRESPONDS TO THE REQUIREMENTS OF THE FENCE DETECTION SYSTEM.

N (Diameter ) - CLOTURES INTERIEURES / INTERNAL FENCES:
TYPES DE CLOTURE / FENCE TYPE POTEAUX POTEAUX DE TENSION | POTEAUX D'ANGLE | TRAVERSES ET CONTREVENTEMENTS A t op : : : : \
INTERMEDIAIRES / LINE GRILLAGE EN MAILLES DE CHAINE GALVANISE APRES TISSAGE. FIL D'ACIER DE 4.8 mm TISSE EN MAILLES DE 50.8 mm. LISIERES SUPERIEURE ET INFERIEURE A BOUTS
POSTS / STRAINING POSTS | / CORNER POSTS / RAILS AND BRACES TORSADES 3 TOURS. CHAQUE BRIN DOIT POUVOIR SUPPORTER UN ESSAI DE TRACTION DE 10 000 N. LE GRILLAGE
CLOTURE PERIMETRIQUE / PERIMETRIC FENCE 73 mm 114.3 mm 168.3 mm 42.2 mm gjé;Aggf/g/;ﬁngZV/;;i/g{g ;gfgjnppggilAM;_/?Ab;sﬁgllvl/?g/féi/;/275501/1/(/54 VING IN 50.8 mm MESH. UPPER AND LOWER THREADS WITH 3 TIMES TWISTED ENDS.
CLOTURE INTERIEURE / INTERNAL FENCE 73 mm 114.3 mm 168.3 mm 42.2 mm , o, R
AUCUN ESPACE ENTRE LE GRILLAGE ET LES ELEMENTS ADJACENTS NE DOIT PERMETTRE LE PASSAGE D'UNE SPHERE DE 75 mm ¢.
NO SPACE BETWEEN THE FENCE FABRIC AND THE ADJACENT ELEMENTS SHOULD ALLOW THE PASSAGE OF A SPHERE WITH A DIAMETER SMALLER THAN7Z75 mm.
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- La position approximative et les dimensions des services souterrains ont été compilées a
I'aide des plans de Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada.
Un complément terrain a été effectué pour localiser les détails apparents.

(voir feuille C01)

Approximative location and dimensions of underground services were gathered with the help of

public services and procurement canada plans.
A field survey complement was done to locate apparent details. (see sheet C01)

- Les services souterrains devront étre localisés avec précision avant tout travail d'excavation
Underground services will have to be located with precision before any excavation work

- La démolition des poteaux électriques et des boites de jonction électriques est indiquée

a la feuille EO1.

The demolition of electric poles and electrical junction boxes is indicated on sheet E01.

- Les sonotubes existants doivent rester en place et étre arasés a 300mm sous le terrain projete.
Existing sonotubes must remain in place and be leveled to 300mm below the projected ground.
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PARAMETRES DE CONCEPTION DES CLOTURES

DESIGN PARAMETERS OF FENCES

VENT/ WIND:
qw (1:50) =  0.41kPa
lw = 1.0 (NORMAL)
NEIGE / SNOW:

Ss = 2.30kPa
Sr 0.40kPa
1.0 (NORMAL)

SURCHARGE D'OCCUPATION = 4.8kPa
OCCUPANCY OVERLOAD
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\ SONOTUBE (VOIR DETAIL SUR FEUILLE C14)
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i ZONE A STABILISER EN MATERIAU MG-20
: COMPACTE A 95% DU P.M (ép. :200mm)
! AREA TO BE STABILIZED WITH MG-20
| GRANULAR MATERIAL TO A DENSITY OF

[}
!/v 95% OF M.P.(Thickness : 200mm)
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UNDISTURBED SOIL

50

FILS D'ATTACHE EN ACIER GALVANISE

3,7 mm POSES AU 300mm /
TIE WIRES SHALL BE 3.7 mm
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AREA TO BE STABILIZED WITH MG-20 3,7 mm (CALIBRE 9) POSES AU 300mm / Résistance a la compression de 400 kPa) 3,7 mm (CALIBRE 9) POSES AU 300mm / MATERIAUX MG-20 COMPACTEE
GRANULAR MATERIALS TO A DENSITY OF TIE WIRES SHALL BE 3.7 mm (9 RIGID EXTRUDED POLYSTYRENE . TIE WIRES SHALL BE 3.7 mm (9 A 98% DU P.M (Epaisseur :150mm)
95% OF M.P.(Thickness : 200mm) GAUGE) GALVANIZED BARBED WIRE IN INSULATION (Thickness - 75mm; GAUGE) GALVANIZED BARBED WIRE IN MG20 GRANULAR MATERIALS
\ 300 mm SPACING 400 kPa compressive strength) — \ 300 mm SPACING COMPACTED TO 98% OF M.P. DENSITY
i SONOTUBE (VOIR DETAIL SUR FEUILLE C14) i i | SONOTUBE (VOIR DETAIL SUR FEUILLE C14) (Thickness : 150mm)
i SONOTUBE (SEE DETAIL ON SHEET C14) i i SABLE COMPACTE A 98% DU P.M i SONOTUBE (SEE DETAIL ON SHEET C14)
(Epaisseur :150mm)
SAND COMPACTED TO 98% OF M.P.DENSITY

L 2500 c/c max. (TYP.) —= 2500 c/c max. (TYP.) - (g'hickness - 150mm) SONOTUBE - 2500 c/c max. (TYP.) 2500 c/c max. (TYP.) -

PARAMETRES DE CONCEPTION DES CLOTURES
DESIGN PARAMETERS OF FENCES R i B ~ , ,
SUR LA CLOTURE PERIMETRIQUE EXTERNE SUR LA CLOTURE PERIMETRIQUE INTERNE
YENT/ WIND: ON THE OUTER PERIMETER FENCE ELEVATION IN THE INNER PERIMETER FENCE ELEVATION
qw (1:50) =  0.41kPa
= 1.0 (NORMAL) ELEVATION TYPE DU POTEAU D'ANGLE (VUE A PARTIR DE L'EXTERIEUR)
NEIGE / SNOW:
TYPICAL CORNER POST ELEVATION (VIEW FROM OUTSIDE)
Ss = 2.30kPa
Sr = 0.40kPa 0 1250mm
e —_——
Is = 1.0 (NORMAL) 125
SURCHARGE D'OCCUPATION = 4.8kPa
OCCUPANCY OVERLOAD
ALIGNEMENT DES LAMPADAIRES PROJETES
PROPOSED LIGHTING POLES ALIGNEMENT
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CONCERTINA A RUBAN BARBELE

DE LA CLOTURE PERIMETRIQUE INTERNE
CONCERTINA BARBED TAPE OF

INNER PERIMETER FENCE

POTEAU DE TENSION :114.3mm @
/ 4.7m DE HAUTEUR

(CLOTURE PERIMETRIQUE INTERNE)
STRAINING POST :114.3mm &

4.7m HIGH
(INNER PERIMETER FENCE)

ZONE INTERDITE /

NO MAN ZONE

3600

\ GRILLAGE:FIL D'ACIER 4,8mm TISSE EN

MAILLE DE 50,8mm/

(CLOTURE PERIMETRIQUE INTERNE)
FABRIC:  4,8mm STEEL WIRE WOVEN
IN A 50,8mm MESH

(INNER PERIMETER FENCE)
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BOTTOM RAIL : 42,2mm &

ZONE A STABILISER EN MATERIAUX MG-20

COMPACTE A 95% DU P.M (ép. :200mm)

AREA TO BE STABILIZED WITH MG-20 GRANULAR MATERIALS
TO A DENSITY OF 95% OF M.P.(Thickness : 200mm)

==_C

BARRES DE TENSION 5X20 mm
TENSION BARS 5X20 mm

2500 c/c max. (TYP.)
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POTEAU DE TENSION :114.3mm &
4.7m DE HAUTEUR

! (CLOTURE INTERIEURE)

|
/ '
SONOTUBE (VOIR DETAIL SUR FEUILLE C14) |

SONOTUBE (SEE DETAIL ON SHEET C14)

POTEAU DE TENSION :114.3mm & POTEAU INTERMEDIAIRE : 73mm &

4.7m DE HAUTEUR 4.4m DE HAUTEUR
STRAINING POSTS:114.3mm & LINE POST : 73mm &
4.7m HIGH 4.4m HIGH
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| TRAVERSE SUPERIEURE : 73mm @
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